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Fir diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfaltigt noch Dritten zuganglich gemacht werden, und
sie darf durch den Empfanger oder Dritte auch nicht in anderer Weise milbrauchlich

verwertet werden.

For this design we reserve ourselves all rights. Without our previous agreement it may
neither be multiplied nor third be made accessible, and it may not be used by the
receiver or third also in other way abusively.

Anderungen nur mit CAD giiltig!

Technische Anderungen vorbehalten!  Technical changes reserved!
Changes only with CAD valid!
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